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Ulospuhalluslaitteiden etäisyysvaatimukset eri poistoilmaluokkien ulospuhallusilmalle, 
rakentamismääräyskokoelmaan liittyvät ohjeet 2018

Katos.X 
Katoksien mitoitus helposti Katos.X-ohjelmalla

Ulospuhalluslaitteen ohjeellinen etäisyys
Poistoilmaluokka

1 ja 2 3 4

Alapuolella olevista avattavista ikkunoista 2 m 4 m 6 m

Samalla tasolla tai yläpuolella olevista avattavista ikkunoista tai oleskelutasoista 3 m 6 m 10 m

Maanpinnasta tai pihatasosta 2 m 3 m 5 m

Naapuritontista 2 m 5 m 8 m

Tuuletusviemärin ja savupiipun aukosta ja  
painovoimaisen ilmanvaihdon ulospuhallusilma-aukoista 1 m 1 m 1 m

Sisu

Urho Kontio

Otso


