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Seindpuhalluksen perusvaatimukset asuinhuoneistoille (poistoilmaluokka 3)

ulospuhallusilmalaitteen etdisyys toisten huoneistojen ulkoilmalaitteista on vahintdan 3 m
vapaan ulospuhallusaukon keskimadrdinen virtausnopeus on vdhintdadn 5 m/s kayttoajan
tehostamattomalla ilmavirralla

ulospuhallusilmalaitteen etdisyys viereisista seinistd on vahintddn 3 metrid, naapuritontista
vahintddn 4 m ja vastapaisesta seindstd tai rakennuksesta vahintaan 15 m
ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta umpinaisten sisdpihojen puoleisille julkisivuille
ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta julkisivussa oleviin syvennyksiin tai nurkkauksiin
ulospuhallusilmalaitteen toimivuus suunnitellussa kdyttotarkoituksessa on varmistettu
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