: CLIMECON

Justeringsinstruktioner ECO-W

OBS! Elektriska kopplingar far utféras endast av behdorig elektriker.
Varning! 230 V spanning inne i anordningen! Koppla bort spanningen fore justering.

climecon.fi
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