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Min. 100 mm

Asennusohje / Montering / Installation
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ClimeconAir.com 2

180°

Liitostavan vaihtaminen / Connection type change / Ändring anslutningsmetod 

1. 2.

SAGA

3. 4.
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Huolto-ohje / Skötsel / Maintenance

1. 2.

SAGA

3.

5.

4.2x
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4x

A

DETAIL A
SCALE 1 : 2

Säätöohje / Injustering / Adjustment

1. 2.

SAGA

3.

4.

123,0

k

SAGA

Tuloilma 100 125 160 200

1 6,9 10,7 17,3 24,4

2 5,7 8,5 15,5 22,8

3 4,3 6,2 13,3 20,2

4 2,9 3,9 11,1 16,7

5 1,6 2,2 8,8 13,3

6 0,7 0,9 5,6 9,5

7 3,2 6,1

8 1,3 3,2

Poistoilma 100 125 160 200

1 10,8 15,7 21,6 27,3

2 8,8 15,2 20,3 24,7

3 5,5 12,7 18,7 24,0

4 3,9 8,4 15,9 22,8

5 2,3 4,1 12,9 18,3

6 1,0 1,2 9,2 12,6

7 5,5 7,4

8 2,5 3,4

qv=k x  ∆Pm
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